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ΚΛΕΙΔΑ:

Προτεινόμενο φρεάτιο υδροσυλλογής (διπλό)

(σύνδεσης με φρεάτιο υδροσυλλογής)

Προτεινόμενος αγωγός ομβρίων Φ400 

Κλίση προτεινόμενου αγωγού ομβρίων (%)

Μήκος (μ), Διατομή (χιλ.) προτεινόμενου αγωγού ομβρίων

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

37.0-800

7.81

ΦY

Προτεινόμενο φρεάτιο επίσκεψης αγωγών ομβρίων
Κ

Προτεινόμενος αγωγός ομβρίων


